|Uprava jestvujuceho vedenia
|vymena izolatorovych zavesov

b £ ? 2

od ES lLemesany po ES Vranov
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NAMRAZOVA OBLAST : L (LEM - 26) - 33 3300: 1983

S (26 - 51,86 - vnT) - 33 3300: 1983
T (81= 86) - 33 3300: 1983

ZNECISTENIE OBLASTI: MALE - Z I.

VAANE B s I el a8 el

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):
- ochrana pred priamym dotykom - umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnenim

Mapové padklady : Informaény systém katastra nehnutefosti

© Urad geodézie, kartografie a katagtra Slovenske] republiky

ZODPOVEDNY
PROJEKTANT

Ing. Zoran Kosti¢ WAl : S0

VEDUCIPROJEKTU

-

Ing. Zoran Kosti¢ {///\

PROJEKTANT

Peter Belis JE A s

VEDUCIUTVARY

Ing. Martin  Hajduk /ﬁ\bg@vt

STAVEBNIK

Vychodoslovenska distribucna a.s.

4
4

MIESTO STAVBY

Kosice Okolie, Presov, Vranov nad Toplou
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Legenda:

Preizolovanie vedenia 110kV ¢. 6716
ES LemeSany - ES Vranov
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